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algemeen

- alle maatvoering is aangegeven in milimeters (mm). Maatvoering is indicatief/ zijn circa maten
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- posities en aantal installatiepunten zijn indicatief, en worden definitief bepaald door de installateur

- wijzigingen onder voorbehoud

bouwkundig

A entree woning
E PN j verlaagd plafond 2455+

elektra & verlichting

enkelpolige schakelaar

serieschakelaar

wisselschakelaar

enkelvoudige wandcontactdoos hoogte 300+vl
dubbelvoudige wandcontactdoos hoogte 300+vl

— wMm wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
koudwater en rioolaansluiting

— WD wandcontactdoos wasdroger

Ak o

installatie(s)
% water aansluiting
AYA ventilatie-afzuigpunt wand/ plafond (locatie indicatief)
N ventilatie-toevoerpunt wand (locatie indicatief)
———mmm elektrisch verwarmingselement
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X X  kozijn 30 min WBDBO
Q} hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- — — .
. ligger onder plafond
EEEEN woningscheidende/ gevelsluitende wand
I lichte scheidingswand
—TH aansluiting bedraad 19mm tbv. thermostaat
—C02 CO2 censor
—UTP bedrade aansluiting tbv. CAlI/ TEL / DATA
—o loze leiding
©bel beldrukker, hoogte: 1200+vI
D schel, hoogte: 2350+vl
&rm  rookmelder tegen plafond
X plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
—{)  wand lichtpunt
@ videofoon hoogte 1500+vl
— aansluitpunt wand lichtpunt buiten
'wm/wo!
: : opstelplaats WM / WD
L__
WP warmtepomp
8wm8 WTW .~ wTw-P . WTW plafond unit
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